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The article contains algorithm of the scientific substantiation of optimum para-
meters of reservoir systems liquefied petroleum gas, provides guidance on the 
choice of performance and the volume of LPG reservoirs. 
 
Введение 
В настоящее время широкое применение находят системы энергоснаб-
жения потребителей с использованием сжиженного углеводородного газа 
(СУГ),  применение которого в качестве энергоносителя для бытовых и хозяй-
ственных нужд, технологических процессов и установок в полной мере отве-
чает социальным, экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. 
Указанное обстоятельство, в сочетании с высоким уровнем автономности и 
инженерного сервиса, обусловливает широкие перспективы применения СУГ 
в качестве первичного энергоресурса для населенных пунктов и сопутствую-
щих им объектов АПК и социальной инфраструктуры, удаленных от опорных 
пунктов энергоснабжения.  
Основная часть 
Эффективная организация снабжения потребителей сжиженным газом от 
подземных резервуарных установок с естественной регазификацией продукта 
требует научного обоснования технологических параметров указанных уста-
новок. При  заданной величине паропроизводительности резервуаров Gрасч к 
таким определяющим параметрам относятся: геометрический объем резер-
вуаров Vp, их количество в групповой установке n, расчетный уровень  запол-
нения резервуаров газом перед очередной заправкой ϕрасч [1] и другие. Для 
разработки алгоритма по выбору расчетных эксплуатационных параметров 
резервуарных установок воспользуемся следующими исходными предпосыл-
ками. При заданном  температурном напоре  между грунтом и сжиженным га-
зом ∆t резервуарная установка  обеспечивает расчетную паропроизводитель-
ность при соответствующем уровне заполнения резервуаров газом. При этом 
подразумевается, что заправка резервуаров производится своевременно при 
достижении расчетного уровня заполнения. Если по каким-то причинам (по-
годным или дорожным условиям) своевременная заправка газом не может 
быть обеспечена, резервный объем газа в  резервуарах должен гарантировать 
пятисуточную эксплуатацию установки при работе на пониженном режиме газо-
потребления в объеме 70 % от номинальной величины [2]. Приведенный алго-
ритм реализует следующая система  уравнений: 
( , , , , , )расч p расч грG f V n t= α φ ∆ λ ;                                            (1) 
( , , , , , )ост p ост грG f V n t= α φ ∆ λ ;                                             (2) 
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0,7 24 ( )расч p ж расч остG V n⋅ ⋅ τ = ⋅ ⋅ ρ φ − φ ,                                (3) 
где α − коэффициент тепловой интерференции резервуаров при групповом раз-
мещении; λгр − теплопроводность грунта, Вт/(м·К); ρж − плотность жидкой фазы 
сжиженного газа, кг/м3; ϕост − остаточный (резервный) уровень заполнения резер-
вуаров газом. 
Результаты для групповых установок, оборудованных вертикальными 
подземными резервуарами оптимального типоряда, представлены в табл. 1.  
Таблица 1 – Расчетные эксплуатационные параметры резервуарных ус-
тановок 
Расчетные параметры            Количество  резервуаров  в  установке  n, шт 
 установки     1      2       3      4      5     6 
РПВ - 1.3, расчG , кг/ч 
                   расчφ , % 



















РПВ - 1.7, расчG , кг/ч 
                   расчφ , % 

























РПВ - 2.3,  расчG , кг/ч 
                   расчφ , % 

























РПВ - 3.0, расчG , кг/ч 
                   расчφ , % 

























РПВ - 3.8,  расчG , кг/ч 
                   расчφ , % 

























РПВ - 4.7, расчG , кг/ч 
                   расчφ , % 

























Как видно из табличных материалов, расчетная паропроизводительность 
может быть обеспечена несколькими вариантами резервуарных установок. 
Так, например, производительность Gрасч=7 кг/ч обеспечивает установка из 
двух резервуаров объемом по 4,7 м3 при расчетном уровне заполнения 19 %, 
установка из трех резервуаров объемом по 3,8 м3 при расчетном уровне за-
полнения 27 %, установка из трех резервуаров объемом по 3,0 м3 при расчет-
ном уровне заполнения 33 % и т.д. При одинаковой паропроизводительности 
установки с резервуарами большего объема требуют больших капвложений, 
вместе с тем с увеличением объема резервуаров снижаются затраты по экс-
плуатации резервуарных установок за счет уменьшения годового количества 
заправок.  
113 
Примем в качестве целевой функции задачи удельные (на единицу паро-
производительности) затраты в сооружение и эксплуатацию резервуарных ус-
тановок 
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З K И Е
G =
= + +∑ ,                                                  (4) 
где К − капитальные вложения в резервуарную установку, руб; И − годовые рас-
ходы по эксплуатации  резервуарной установки, руб/год; t − расчетный год экс-
плуатации; Т − срок службы установки; Е − коэффициент эффективности кап-
вложений, 1/год. 
Капитальные вложения в варианты резервуарных  установок определя-
лись по данным сметно-финансовых расчетов. В составе эксплуатационных 
расходов учитывались: отчисления на капитальный и текущий ремонты уста-
новок, стоимость их обслуживания, стоимость заправок резервуаров [2]. При 
заданных значениях Gрасч и n оптимальный объем одиночного резервуара на-
ходится из условия Зmin. Влияние неопределенности конвертирования стоимо-
стных факторов в расчетах учитывается с помощью двух уровней функции за-
трат. Как показывают результаты, с учетом неопределенности исходной ин-
формации диапазон равноэкономичных объемов резервуаров для индивиду-
альных установок (n=1) включает в себя два типоразмера резервуаров РПВ-
3,0 и РПВ-2,3. Групповые установки при n=2 включают в себя резервуары 
РПВ-2,3 и РПВ-1,7. Групповые установки при n=3 − резервуары РПВ-1,7 и 
РПВ-1,3. Оптимальный объем резервуаров в групповой установке при n=4, 5, 
6 составляет 1,3 м3, что соответствует минимальному объему резервуаров 
для оптимального типоряда.  
Заключение 
Как показывает анализ результатов исследований, применение установок 
на  базе подземных вертикальных резервуаров РПВ-3,8 и РПВ-4,7 в системах 
с естественной регазификацией СУГ экономически нецелесообразно. При ра-
венстве затрат в сооружение и  эксплуатацию установок предпочтение следу-
ет отдавать резервуарам большего объема, которые обеспечивают более вы-
сокую паропроизводительность (табл. 2). 
Таблица 2 – К выбору оптимального объема резервуаров сжиженного газа 
Количество резервуаров в групповой установке n, шт. 1 2 3 4 и более 
Оптимальный объём резервуара (Vp)opt, м3 3,0 2,3 1,7 1,3 
Внедрение результатов исследований в проектную и эксплуатационную 
практику повышает экономичность и надежность систем газоснабжения на ба-
зе резервуарных установок сжиженного газа с естественной регазификацией. 
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